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Forord

Denna handbok syftar till att forenkla for elndtsforetagen vid den arliga

redovisningen av risk- och sarbarhetsanalys samt atgardsplan enligt EIFS 2013:3.

Handboken trycks inte utan finns f6r nedladdning pa Ei:s webbplats www.ei.se.

Handboken uppdateras infor varje arlig inrapportering.

Ver.nr | Datum Ansvarig Andring/Kommentar
1.0 2011-02-15 | Teknisk analys Forsta publicerade version
Avsnitt 3.5.5 - 3.5.9 fardigskrivna. Bilaga 1
11 2011:04-27 | Teknisk analys illustrerad med skérmdurfpar ur KENT ¢
Uppdaterad version infér 2012 ars inrapportering.
2.0 2012-05-28 | Teknisk analys Instruktionen implementerad som Bilaga 1. Ny
Bilaga 2.
3.0 2013-05-02 | Teknisk analys Uppdaterad version infér 2013 ars inrapportering.
4.0 2014-05-28 | Teknisk analys Uppdaterad version infér 2014 ars inrapportering.
5.0 2015-05-27 | Teknisk analys Uppdaterad version infér 2015 ars inrapportering.
6.0 2016-04-27 | Teknisk analys Uppdaterad version infér 2016 ars inrapportering.
7.0 2017-05-19 | Teknisk analys Uppdaterad version infér 2017 ars inrapportering.
8.0 2018-05-18 | Teknisk analys Uppdaterad version infér 2018 ars inrapportering.
9.0 2019-05-23 | Teknisk analys Uppdaterad version infér 2019 ars inrapportering.
2020 | 2020-06-10 | Teknisk analys Uppdaterad version infér 2020 ars inrapportering.
2021 | 2021-06-10 | Teknisk analys Uppdaterad version infér 2021 ars rapportering.
2022 2022-03-01 | Teknisk analys Uppdaterad version infér 2022 ars rapportering.
2023 | 2023-05-05 | Teknisk analys Avsnitt 3.1 har uppdaterats
Tidigare avsnitt 3.2 och 3.3 har tagits bort
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1 Till anvandaren av handboken

Fran den 1 januari 2014 galler Energimarknadsinspektionens (Ei) foreskrifter for
risk- och sarbarhetsanalyser (RSA) och atgardsplaner (AP):
”Energimarknadsinspektionens foreskrifter och allménna rad om risk- och
sarbarhetsanalyser och atgardsplaner avseende leveranssédkerhet i elndten, EIFS
2013:3”. Alla innehavare av natkoncession for linje med en spanning som
understiger 220 kilovolt och innehavare av natkoncession for omrade, ar enligt
foreskrifterna skyldiga att varje ar senast under juli manad redovisa en kortfattad

sammanfattning av sitt utférda arbete med RSA och ett ssmmandrag av sin AP.
Handboken har till syfte att underlatta for foretagen nér de ska rapportera.

Handboken ger végledning till vilka obligatoriska uppgifter elnédtsforetaget ska
redovisa till Ei och hur detta ska goras. Lopande anges relevanta hanvisningar till
lag, forordning och foreskrifter och allmédnna rdd. Handboken ér till for att
underlétta for elnatsforetagen att lamna korrekta uppgifter enligt géllande
regelverk. Ei:s behov av omfattande kommunicering vid granskning av
uppgifterna kan darmed minskas, nagot som annars kan férdréja handlaggningen
i onodan. Handboken ger dven végledning till hur inrapporteringssystemet KENT
RSA/AP (KENT) anvinds.

Mer information om RSA och AP, lag, forordning, foreskrift och fragor och svar

med mera, finns pa Ei:s webbplats (www.ei.se), dar informationen uppdateras vid
behov.

Handboken ar utformad sa att man kan anvdnda den som en uppslagsbok, t.ex.
nér en speciell arbetsuppgift ska utféras. Anvand funktionen sok i Adobe Reader
for att hitta det du soker.

Handboken uppdateras infor varje arlig inrapportering for att vara sa komplett
som mdjligt. Pa Ei:s webbplats finns alltid den senaste versionen av handboken

tillganglig.


http://www.ei.se/

2 Lagar, forordningar och
foreskrifter samt andra viktiga
dokument

2.1 Lag
Ellagen (1997:857)

2.2 Forordning
Elforordningen (2013:208)

2.3 Foreskrifter

Energimarknadsinspektionens foreskrifter och allmanna rad om risk- och

sarbarhetsanalyser och atgiardsplaner avseende leveranssdkerhet i elndten, EIFS
2013:3

2.4 Andra viktiga dokument

I detta avsnitt redovisas de dokument och filer som kan underlatta redovisningen.

Tva bilagor finns tillgédngliga i denna handbok.

2.4.1 Bilaga1

Kommentarer och anvisningar till formulér for redovisning av RSA och AP. Denna
information finns ocksa tillganglig direkt i KENT RSA/AP.

2.4.2 Bilaga2

Genomforande av Risk- och sérbarhetsanalys. Denna information har tidigare legat

som ett separat dokument pa Ei:s webbplats, men &r nu integrerad i handboken.


http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Ellag-1997857_sfs-1997-857/?bet=1997:857
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/elforordning-2013208_sfs-2013-208
http://www.ei.se/Documents/Publikationer/foreskrifter/El/EIFS_2013_3.pdf
http://www.ei.se/Documents/Publikationer/foreskrifter/El/EIFS_2013_3.pdf
http://www.ei.se/Documents/Publikationer/foreskrifter/El/EIFS_2013_3.pdf

3 Inrapportering av uppgifter via
IT-systemet KENT

IT-systemet KENT bestar av tre delsystem. Dessa ar forutom RSA/AP
inrapportering till forhandsregleringen av intdktsramar och inrapportering av

avbrottsdata per uttagspunkt.

3.1 Ansokan om behorighet

Information om vad som géller kring behorighet till Energimarknadsinspektionens

e-tjanster finns har.

Information om behorighetshantering finns i handboken for e-tjansteportalen,

foretagsportalen (arendehantering) och behorighetshantering.

3.2 Inloggning i KENT RSA/AP

For att logga in kravs att du har en giltig personlig mobil BankID, samt att
firmatecknaren har lagt till en behorighet for dig till systemet. Firmatecknaren far
behorighet till systemet i och med att behorighet for natforetaget att rapportera
beviljas. Las mer i handboken for e-tjansteportalen, foretagsportalen

(arendehantering) och behdrighetshantering.

Inloggning i KENT gors separat for varje delsystem. Inloggningen gors via

Energimarknadsinspektionens webbplats pa www.ei.se.

Klicka pa lanken E-tjanster pa forstasidan pa www.ei.se enligt Figur 1 nedan.


https://www.ei.se/e-tjanster-och-sjalvservice/e-tjansteportal-och-behorighet
http://www.ei.se/

Figur 1 Ei:s webbplats www.ei.se
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Energimarknadsinspektionen
l Vi évervakar och utvecklar energimarknaderna v v Omossv @ Sok
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energimarknader
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Dags att rapportera in uppgifter till Tillstand att bygga och anvéanda el- och Hitta det elavtal som passar dig eller ditt
Energimarknadsinspektionen? gasledningar. foretag bast.

Du kommer da till nedanstaende sida. Klicka pa lanken Risk- och

sarbarhetsanalyser, se Figur 2 nedan.

Figur 2 Valj Risk- och sarbarhetsanalyser

Atgirder enligt 6vervakningsplan Risk- och sarbarhetsanalyser
Elnatsféretagens inrapportering - Elnétsféretagens inrapportering risk - och
atgarder enligt évervakningsplan sarbarhetsanalyser samt atgardsplan

RAPPORTERA ATGARDER OVERVAKNINGSPLAN 9 RAPPORTERA RSA OCH AP 9

Du kommer da till nedanstdende sida, Figur 3 nedan.


http://www.ei.se/

Figur 3 Rapporteringssida RSA/AP

&) Lyssna [ Nyheter Publikationer ) E-ganster

] . . :
Energimarknadsinspektionen
l Vi vervakar och utvecklar energimarknaderna v v Omoss v

Start - Bransch ..  Risk-och sarbarhetsanalyser (RSA och AP)

Rapportera Inuppglfter ill EI Risk- och sarbarhetsanalyser (RSA och
Elavtal och leveransvillkor A P)

Elavbrott ~

Har hittar elnatsforetagen allt man behover for att rapportera in
Drifsoch afBefitalends Do) uppgifter om risk- och sarbarhetsanalyser samt atgardsplan (RSA och
Forhandsreglering ntaveifter & AP) till Energimarknadsinspektionen (Ei)

Natavgifter

Rapportera in uppgifter
} Risk- och sarbarhetsanalyser (RSA och AP)
Uppgifter om risk- och sarbarhetsanalyser samt atgardsplan nar det galler

Arsrapporter leveranssakerheten i elnaten rapporteras in i e-tjansten KENT.
Atgarder enligt overvakningsplan

Loggain

Problem att logga in?

E-TJANSTEN KENT RSA och AP

Problem att logga in?

) Handbok - rapportera in RSA och AP (pd) g,

Behorighet

For att rapportera in uppgifter i e-tjansten KENT (RSA och AP) behéver du
vara behdrig rapportor och kunna legitimera dig med mobilt BankID. Las mer
hér om att soka behérighet till e-tiansten KENT (RSA och AP).

Klicka pé lanken E-TJANSTEN KENT RSA och AP enligt bilden ovan. Du

kommer da till nedanstdende sida, se Figur 4 nedan.

Figur 4 Valj Mobilt BankID

& In English

0=

Logga in med ett av féljande konton

g Energimarknadsinspektionen

Mobilt BankID

- e A A )
mm g Energimarknadsinspektionen
o] Swedish Energy Markets Inspectorate
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Haér véljer du Mobilt BankID. Du kommer da till nedanstaende fonster, se Figur 5

nedan.

Figur 5 Skriv personnummer

s e . . X
sm g Energimarknadsinspektionen st
[—r Vi dvervakar och utvecklar energimarknaderna

Mobilt Bankl[ﬁ] 2]
Personnummer
C (o)

Skriv in ditt personnummer (1) och klicka pa OK (2). Nu kontrolleras dina
personuppgifter mot Ei:s Intressentregister och du kommer in i KENT. Om du har
korrekt behorighet visas de redovisningsenheter som du har behorighet for. I annat
fall visas nedanstaende medlande, se Figur 6 nedan eller ocksa visas texten Det
fanns inga redovisningsenheter kopplade till angivit personnummer. Kontakta i

sa fall din firmatecknare for att denne ska tilldela dig behorighet.

Figur 6 Meddelande da ingen behérighet finns

g . . .
— Energimarknadsinspektionen
= Swedish Energy Markets Inspectorate

Benhdrighet saknas!

Du saknar behorighet till aktuellt system. Kontakta
Energimarknadsinspektionen om du har problem med
behdrigheten.

Felinformation

3.3 Att arbeta i systemet for inrapportering av RSA och AP

Alla sidor i systemet har samma grundformat. Du kan alltid i viansterkolumnen se
vilket huvudsteg och understeg i rapporteringen du befinner dig i, se exempel i

Figur 7 nedan.
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Figur 7 Vanstermenyn

1. Redovisningsenhet

Valj redovisningsenhet

» Granska redovisningsenhet
2. Rapportera data
3. Bifoga dokument

4. Godkannande

For vissa huvudsteg finns ett antal understeg som utgor delmoment i respektive
steg. Vissa understeg innehdller bara information medan andra understeg kraver
insatser av dig. Du gér vidare mellan huvudstegen och understegen genom att
klicka pa Nasta-knapparna nere till hoger pa varje sida. Du kan ga direkt till ett
huvudsteg eller ett understeg genom att klicka pa det i vansterkolumnen. For att
kunna ga till huvudsteget Godkdnnande och dess understeg maste data vara
inmatade i rapporten. Innan sa ar fallet kommer menyvalet Godkdnnande att vara

inaktiverat.

Om du efter att rapporten ar inskickad upptacker att ndgon uppgift i rapporten har

blivit fel maste du kontakta Ei snarast.

3.3.1 Valj redovisningsenhet for redovisning

Den forsta sidan du ser i systemet visar en lista 6ver de redovisningsenheter du
har behorighet att rapportera for. Valj den rapport du vill arbeta med genom att
klicka pa knappen till vénster om foretagsnamnet, se Figur 8 nedan. Tank pa att
vélja ratt ar. Den rapport du ska skicka in har samma artal som innevarande ar da

du rapporterar.

Figur 8 Valj redovisningsenhet

Vilj Foretag Redovisn.enhet Status

®

Klicka sedan pa Nasta-knappen nere till hoger pa sidan.

3.3.2 Granska redovisningsenhet

Pa denna sida visas de uppgifter som Ei har om foretaget och den valda

redovisningsenheten, se Figur 9 nedan.
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Figur 9 Granska redovisningsenhet

Inrapportering RSA och AP

Granska redovisningsenhet

Nedan ser du de uppgifter Energimarknadsinspektionen har om den valda redovisningsenheten

Nedan ser du de uppgifter Energimarknadsinspektionen har om den valda redovisningsenheten.

Sa har anmaler du fel i foretagsuppgifterna nedan
Klicka pa lanken nedan for att skicka e-post till Energimarknadsinspektionen. Beskriv noga vad som inte ar korrekt.

Hantera behorigheter for rapportorer och redigerare
Firmatecknare lagger till, andrar och tar bort h for andra genom att Klicka pa Hantera behorig Foren
detaljerad instruktion, se handboken som finns pa www.ei se

For andring av firmatecknare, skicka e-post till Ei pa

Foretagsuppgifter for E.ON Energidistribution AB
Postadress: Org.nr. 556070-6060
Postnr/Ort: 205 09 MALMO Telefon: 040-25 50 00

Typ av kontakt Namn Telefon Mobil E-post
Rapportor

Rapportor

Redigerare

Redigerare

Firmatecknare

Firmatecknare

(| Hantera behbrigheter ) ) *B

Granska uppgifterna. Om det finns felaktigheter i uppgifterna klickar du pa lanken
rsa_el@ei.se (1) for att skicka e-post till Ei med meddelande om korrekta uppgifter.

Pa denna sida finns ocksa en lista Over alla personer pa foretaget som har
behorighet i det har KENT-systemet (2). Om négon person som ska ha behorighet
saknar sadan, eller om nagon person som har behorighet inte langre ska ha sadan,
kan firmatecknaren sjilv ga in i behorighetssystemet och lagga till och ta bort
behorigheter genom att klicka pa knappen Hantera behorigheter (3). Information
om behdrighetshantering finns i handboken for e-tjansteportalen, foretagsportalen

(arendehantering) och behorighetshantering (se avsnitt 3.1).

Om fel firmatecknare visas maste detta korrigeras av Ei. Folj da instruktionerna i
handboken for e-tjansteportalen, foretagsportalen (drendehantering) och

behorighetshantering (se avsnitt 3.1).

Nar du dr beredd att fortsatta klickar du pa Nasta-knappen nere till hoger.
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3.3.3 Rapportering av uppgifter

Pa denna sida ska du rapportera dina data genom att besvara fragor i ett formulér.
Vilka data som forvéantas som svar pa respektive fraga beskrivs ndrmare i en
instruktion, se Bilaga 1 Kommentarer och anvisningar till formular for
redovisning av RSA och AP nedan. Instruktionen finns dven tillganglig som pdf-
fil pa denna sida i KENT-systemet. Nar du har fyllt i formuléret sdsom beskrivs i
Bilaga 1 klickar du pa Spara. Da gors en rimlighetskontroll av de uppgifter du har
rapporterat. Om nagot virde dr orimligt markeras det i formuldret. Du maste da

korrigera detta varde och darefter spara igen.

Du kan jamfora de uppgifter du matar in i formuldret med uppgifter fran tidigare
rapporter for aktuell redovisningsenhet. Klicka pa pilen i hogerkant pa den
inringade rutan och valj vilken tidigare rapport du vill jimféra med, se Figur 10

nedan.

Figur 10 Jamfor med tidigare rapporterade data

Rapportering av uppgifter

Under menyvalet Bifoga dokument finns méjlighet att ladda upp en fil med yterigare information. Tank pa att det som 13ggs in i systemet blir
allman handling och normalt inte kammer ait kunna beldggas med sekreless.

For instruktion om hur dina uppgifter ska rapporteras, se nedanstiende pdr-il.

Instruitiones for inrapportering
@al; rapportversion for amitrelse j)
A risk- och enligt 16 §
A1, Analysmetod Markera val Ange metod Markera val Ange metod
Grovanalys |7 F
Annan analysmetod . r

Forutsattningen for att du ska kunna jamfora nyckeltal &r att det finns tidigare
rapporter for den redovisningsenhet du rapporterar for. I det fallet du rapporterar
for en ny redovisningsenhet, &ven om den bestar av tva tidigare

redovisningsenheter som har slagits ihop, kan jamfdrelse inte goras.

3.3.4 Rapportera kompletterande information

Det kan finnas anledning for natforetaget att redovisa kompletterande information

till Ei. Detta sker genom att pdf-filer bifogas till rapporten i KENT.

Pa sidan Rapportera kompletterande information kan du bifoga dokument for att
skicka in ytterligare information till Ei. Det gér att bifoga flera dokument samtidigt
om de ligger i samma mapp pa din dator eller i ditt ndtverk. Du véljer den eller de

filer du vill ladda upp genom att klicka pa Bladdra-knappen, se Figur 11 nedan.
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Figur 11 Knapp for att bifoga dokument

Rapportera kompleterande information

Nedan kan du bifoga pdf-filer for att meddela Energimarknadsinspektionen kompletterande information om din rapport. Du kan aven ta bort filer
som du tidigare har bifogat i denna rapport.

Bifogade filer

D6. Bifoga dokument (pdf)

Dokument Skapad

Bladdra

Da visas en dialogruta, se Figur 12 nedan.

Figur 12 Dialogruta Bifoga dokument

2 Vil fil fér Gverféring

() M swivbord »

Ordna v Ny mapp

4 Favoriter
& Hamtade filer
B Skrivbord

. Tidigare platser

4 Bibliotek
&=/ Bilder
3 Dokument
Filmer
JV Musik

1% Dator
&, osDisk (C)
5 Gemensam (G:)
¥ Hemkatalog (H:)

“) Bibliotek
M;;b Systemmapp
. |
L2
EIFS_2015_2.pdf
Adobe Acrobat Document

243kB

Dator
Systemmapp

) Roland Forsberg

Systemmapp

EIFS_2015_1pdf

Adobe Acrobat Document

56,9 kB

Filnamn: |

v hnpassade filer (*.pdf)

)

)

I dialogrutan navigerar du dig fram till den mapp dér dokumentet eller

dokumenten finns och markerar filer sa har: Markera den forsta filen genom att

klicka pa den (1). Hall ner Ctrl-knappen och klicka pa eventuella ytterligare filer.

Sléapp Ctrl-knappen och klicka pa knappen Open/Oppna (2).

Nu bifogas filen eller filerna och nér detta &r klart visas de i tabellen pa denna sida,

se Figur 13 nedan.

15




Figur 13 Tabell Bifogade dokument

Rapportera kompleterande information

Nedan kan du bifoga pdf-filer for att i i tionen information om din rapport. Du kan aven ta bort filer
som du tidigare har bifogat | denna rapport.

D6. Bifoga dokument (pdf)

Filuppladdning klar
Alla fler mottagna

Bifogade filer P
(E.;kument Skapad \
Bifogat dokument 2 pdf 2015-04-08 13:13:02

kBif@aT dokument 1.pdf 2015-04-08 13:13:02,

Biaddra v D— ° |

Bifogade filer som visas i tabellen (1) kan 6ppnas genom att du klickar pa

filnamnet i tabellen.

Om du atervéander till denna sida vid ett senare tillfdlle kommer du att se dina
tidigare uppladdade filer. Om du vill ta bort en tidigare uppladdad fil markerar du
den i bockrutan (2) i tabellen och klickar pa knappen Ta bort (3).

For att ga till ndsta steg klickar du pa Nasta-knappen.

3.3.5 Godkannande

Naér du gar vidare till nagot av understegen under huvudsteget Godkdnnande
kommer ytterligare en validering av de uppgifter du har matat in i formularet att
goras. Om data innehaller uppgifter som ar felaktiga eller tveksamma kommer en
lista att presenteras som visar fel eller varningar. Eventuella fel pé listan méaste
korrigeras innan du kan ga vidare. Varningar syftar till att gora dig uppmarksam

pa extrema varden som mdajligen inte ar korrekta.

3.3.6 Granska uppgifter infor inrapportering

Pa denna sida kan du skapa och/eller spara en pdf-fil som visar de data du har
redovisat i rapporten inklusive en lista pa de filer som du har bifogat rapporten.
Du gor detta genom att klicka pa Oppna pdf med sammanfattning av
inrapporterade data. Systemet skapar da en pdf-fil som Sppnas och visas i din
dator. Notera att du méste ha programmet Adobe Reader version 7, eller nyare, for
att kunna se filen. Om du inte har dndrat standardinstillningarna Sppnas filen som
en flik i din webblésare. Du kan spara filen om du vill. Beroende pé vilken
webblédsare du anvander ér tillvagagangssattet olika. I Internet Explorer drar man
musmarkoren till nederkanten av fonstret och i Google Chrome drar man den till

Overkanten av fonstret.
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Om filen har 6ppnats i Adobe Reader klickar du pa Arkiv > Spara som och viéljer i

den dialogruta som visas var du vill spara filen.

I filen och pé sidan kan du se de data du har matat in tidigare. Du kan dven se en
lista pa de filer som du har bifogat rapporten. Kontrollera noga att alla data ar
korrekta och att alla filer dr bifogade. Langst ner pé sidan finns en knapp for att ga
tillbaka i rapporten sa att du kan korrigera eventuella felaktiga data eller lagga till

fler bifogade filer.

3.3.7 Skicka in din rapport

Pa denna sida skickar du in din rapport till Ei. Innan du skickar in rapporten ska
du noga kontrollera att alla uppgifter som visas i steget Granska &r korrekta. Néar

du ar sdker pa detta klickar du i bockrutan

1 ”Jagintygar harmed att de data jag ldmnar i denna rapport 6verensstammer
med de instruktioner som finns i den pdf-fil som finns publicerad i detta

system.” och
2 "Jag intygar harmed rapportens riktighet med min elektroniska signatur.”

Da aktiveras knappen Signera och skicka in (3), se Figur 14 nedan.

Figur 14 Skicka in rapport

Skicka in din rapport

Genom att klicka pa "Skicka in"-knappen nedan skickar du din rapport till Energimarknadsinspektionen. Du maste signera i
personliga e-legitimation. Nar du har skickat in din rapport blir den I3st och du kan inte gdra nagra ' dndringar utan att ta kor
Energimarknadsinspektionen. ("

<r"_ Iag intygar harmed att de datajag Iamnar i denna rapport Gverensstammer med de instruktioner som finns i den pdf-fil
detta system. 2

M Jag intygar harmed rapportens riktighet med min elektroniska signatur

Coimeraochstickain ) (7

Naér du klickar pa denna knapp skickas din rapport till Ei. Om 6verforingen lyckas
far du en ruta med texten Energimarknadsinspektionen har nu mottagit din
rapport. Om denna ruta inte visas pa din skdarm maste du kontakta Ei. Ha da gdrna

en sammanfattning av dina data enligt avsnitt 3.3.6 eller 3.3.8 till hands.

3.3.8 Skriv ut sammanfattning

Nar din rapport har skickats till Ei rekommenderar vi starkt att du skapar en ny

pdf-fil som innehaller en sammanfattning av de uppgifter du har rapporterat in.
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Till skillnad mot den liknande pdf-filen du tidigare har kunnat skapa kommer
denna version att innehélla uppgifter om att din rapport har skickats till Ei och nar
detta skedde. I kapitel 3.3.6 beskrivs hur du sparar filen.

3.3.9 Avsluta

Nér du har skickat in rapporten och sparat de pdf-filer som namns ovan avslutar

du inrapporteringen genom att stinga webbldsaren.
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Bilaga 1 Kommentarer och
anvisningar till formular for
redovishing av RSA och AP

Enligt ellagen (1997:857) och foreskriften om risk- och sarbarhetsanalys (EIFS
2013:3) &r elndtsforetagen skyldiga att arligen genomfora en risk- och
sarbarhetsanalys om leveranssikerheten i elndten. Redovisning till Ei ska ske
arligen genom webb-formulér som finns tillgangligt via www.ei.se. Nedan ges

kommentarer och anvisningar till redovisningen i webb-formulédret.

A Information om risk- och sarbarhetsanalysen

Under avsnitt A lamnas information om analysmetod, kalla for analysmetod,

verktyg for uppskattning av risker samt dokumentation.

A1l Analysmetod

Figur 1 A1 Analysmetod

A. Information om risk- och sarbarhetsanalysen, enligt 16 §

A1. Analysmetod Markera val Ange metod
Grovanalys r
Annan analysmetod r

Vid identifiering av riskkallor och uppskattning av risker ska en etablerad
analysmetod anvidndas Med etablerad metod avses en metod som finns beskriven i
ett standarddokument eller liknande. Olika analysmetoder finns angivna i till
exempel standard SS EN 31030, Riskhantering — Metoder for riskbeddmning,

utgiven av Svensk Elstandard eller Raddningsverkets handbok om riskanalys.

For de flesta elnatsforetag ar det till att borja med tillrackligt med en 6vergripande,

enkel och resursbesparande metod som grovanalys.
Anvéands Grovanalys anges det med ett kryss.
Anviands Annan analysmetod anges det med ett kryss.

Anvands flera olika analysmetoder kan bada rutorna kryssas.
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Har Annan analysmetod anvants ska namnet pa metoden anges i faltet till hoger.

Néagot av falten for val av analysmetod maste kryssas. Det ar inte mojligt att

redovisa att analysen genomforts utan nagon etablerad metod.

A2 Kalla for analysmetod

Figur 2 A2 Kalla fér analysmetod

A2, Kalla for analysmetod Markera val Ange vilken
Standard SS EN 31030 -4
Annan standard

Annan kalla

For att Ei ska kunna avgoéra om den anvanda analysmetoden ar etablerad kravs en

héanvisning till kalla.
Om Standard SS EN 31030 anvands anges det med ett kryss.
Om Annan standard anvands anges det med ett kryss.

Om Annan killa dn en standard anvandas helt eller delvis anges det med ett

kryss.

En eller flera standarder, alternativt kallor, far anvéandas. Kryss att sa sker ska

foljas av respektive standards och killas titel eller nummer i faltet till hoger.

Nagot av falten for val av killa maste kryssas. Det ar inte mojligt att redovisa att

analysen genomforts utan nagon kunskapsinhdmtning.

A3 Uppskattning av risker

Figur 3 A3 Uppskattning av risker

A3. Uppskattning av risker Markera val Ange vad
Sannolikhets- och konsekvensmatris r
Annat r

Ett etablerat och kraftfullt satt att visualisera, jaimfdra och bedoma vilka risker som

ar tolerabla ar grafiskt i en s.k. riskmatris. Riskmatriser finns beskrivna i bland
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annat handbdcker fran MSB. Det dr d4ven mojligt att skapa egna verktyg for

beddmning och jamforelse av de risker som identifierats.

Anvénds Sannoliks- och konsekvensmatris vid uppskattning av risker anges det

med ett kryss.
Anvands ett Annat verktyg vid uppskattning av risker anges det med ett kryss.

Har ett annat verktyg dn riskmatris anvants ska det f6ljas av information om valt
verktyg i faltet till hoger.

En kombination av flera verktyg ar mgjlig, vilket innebar att bada rutorna kan

kryssas. Minst en av rutorna méaste dock kryssas.

A4 Dokumentation

Figur 4 A4 Dokumentation

Ad4. Dokumentation

Andel fardigstalld (Ange i %)

Det finns normalt mycket riskanalysarbete utfort i ett elndtsforetag, men det kan
hédnda att dokumentationen inte &r fullstandig. Det dr darfor mojligt att nagot
elnatsforetag i inledningsskedet har mera av sin risk- och sarbarhetsanalys i
anstélldas huvuden an pa papper. En uppskattning av hur mycket av det gjorda

arbetet som har dokumenterats ska goras i procent.
I faltet Andel fardigstilld anges darfor ett heltal mellan 0 och 100.

Pa sikt ska naturligtvis den redovisade siffran vara 100. Faltet far inte lamnas tomt.

B Indelning av risker i huvudgrupper

Under avsnitt B lamnas information om antalet identifierade risker uppdelat i

huvudgrupper, samt antalet risker som behdver atgardas.

I Energiforetagen Sveriges vagledning for risk- och sarbarhetsanalyser delas
riskerna i fyra huvudgrupper, anlaggningsteknik, enstaka anldggningar,

nétstruktur och organisation/arbetsprocesser.

I Energimarknadsinspektionens foreskrifter om risk- och sarbarhetsanalyser, EIFS

2013:3, anges motsvarande struktur, men gruppen 6vrigt har lagts till.
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De tva forsta grupperna har ursprung i den fysiska verkligheten, ledningar
(anldggningsteknik) respektive stationer (enstaka anlaggningar). Den tredje
gruppen handlar om nétets komplexitet som exempelvis redundans,
omkopplingsméjligheter etcetera (nétstruktur). Den fjarde gruppen avser
organisatoriska risker (organisation/arbetsprocesser). Gruppen (6vrigt) har lagts
till for risker som eventuellt kan vara svara att hanfora till de fyra 6vriga

grupperna.

Ei anger inte vilka risker som ska redovisas. Riskbedomningen kommer att bero pa
hur stort ndt som analyserats och vilken metod som anvants. For ett litet nat &ar
grovanalys den naturliga metoden. Det dr en metod som &r lik en “brainstorming”,
med ett flode med associationer, dér ett uppslag leder till ndsta. Med en sddan
metod ar det inte lampligt att ha ndgra begransningar i beaktade risker eftersom
flédet bryts och kreativiteten avstannar. For stora nét eller andra analysmetoder
blir detta for ohanterligt. Det stora natet kan darfor inrikta sig pa de risker som

innebér ldngre leveransavbrott.

B1-B5 Fem huvudgrupper

Figur 5 B1-B5 Fem huvudgrupper

B. Indelning av risker i huvudgrupper, enligt 16 §

Identifierade Risker till AP,

risker, antal antal
B1. Anlaggningsteknik
B2. Enstaka anlaggningar
B3. Natstruktur
B4. Organisation/arbetsprocesser
B5. Ovrigt
Summa 0 0

Identifierade risker

Antalet identifierade risker ska redovisas i de fem huvudgrupperna:
anldggningsteknik, enstaka anldggningar, natstruktur,

organisation/arbetsprocesser och 6vrigt.

I respektive ruta i den vanstra kolumnen Identifierade risker anges darfor antal

for varje huvudgrupp.
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Uppdelningen innebdr inte att sjdlva analysen behover styras av huvudgrupperna.
Det kan vara en fordel att gora analysen forst och dela upp resultatet i

huvudgrupper infor redovisningen.

Det kan da uppsta diskussioner om vilken huvudgrupp en risk ska hanforas till. I
forsta hand galler detta risker som innefattar flera grupper. Da far dessa risker
placeras till exempel efter var den hor “mest” hemma. Det viktigaste &r att alla

risker identifierats och beddmts som tolerabla eller inte.

Det ar inget krav att det finns risker identifierade i varje huvudgrupp. Daremot far
inte summan i kolumnen vara noll. Inget elndt dr sa beskaffat att det inte utsatts for

négra risker alls.

Risker till AP

Alla identifierade risker ska inte atgardas. Méanga risker ar redan beaktade och
atgardade i befintlig nédtplanering, vilket innebér att de risker som maste atgardas

blir farre.

I respektive ruta i den hogra kolumnen Risker till AP anges antal risker som ska

atgardas for varje huvudgrupp.

Ei har inte angett nagon gréans for nér en risk ska atgardas. Det dr varje natforetags

egen bedomning som avgor vilka risker som éar tolerabla.

I varje falt i den hogra kolumnen (risker till &tgardsplan) ska ett tal anges som &r
mindre &n eller lika med talet i den vénstra kolumnen (identifierade risker). Nagon
rad kan besta av nollor. Summan av risker till atgardsplanen kan teoretiskt bli noll,
men borde i dagsldget knappast bli det, d& det &nnu finns behov av

leveranssékerhetshdjande atgérder i de flesta elnét.
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C Sarskilt om funktionskravet

Figur 6 Sarskilt om funktionskravet

C. Sarskilt om funktionskravet, enligt 16 §

Ja Nej

C1. Finns det omstandigheter som gor det svart att uppfylla funktionskravet? c

C2. Vilka ari sa fall dessa omstindigheter?

[

Fran 1 januari 2011 finns ett funktionskrav i ellagen som anger att elavbrott inte far
vara ldngre dn 24 timmar. Inget tekniskt system dr dock hundraprocentigt
tillforlitligt. Leveransavbrott som ar lange &n 24 timmar kan darfor inte helt

uteslutas.

Foérutom detta kan det finnas omstandigheter som gor det svart eller kostsamt att
uppfylla funktionskravet. Det kan ha att gora med besvérliga markférhallanden

eller att miljo- och byggregler forhindrar utbyggnad av ledningar.

C1 Svart att uppfylla funktionskravet?

Som ett resultat av riskanalysen ska en bedomning ha gjorts om det finns
omstandigheter som gor det svart att uppfylla funktionskravet. Bedomningen

anges genom att markera Ja eller Ne;j.

C2 Vilka ar dessa omstandigheter?

Har foregaende fraga besvarats med Ja (det finns omstandigheter som gor det
svart att uppfylla funktionskravet) ska en kortfattad redogorelse for vad som ligger

till grund for denna bedémning lamnas.

Det ar séledes mojligt att svara Nej. Svaret Ja far dock inte lamnas utan motivering.

D Redovisning av atgardsplanen
Enligt ellagen och i enlighet med foreskriften om risk- och sarbarhetsanalyser dr
elnatforetagen skyldiga att uppratta en atgardsplan for leveranssakerheten i

elnaten. Information om atgardsplanen ska redovisas enligt f6ljande.
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Figur 7 Redovisning av atgardsplanen

D. Redovisning av atgardsplanen, enligt 17 §

D1. Vilket datum faststalldes den senaste atgardsplanen?

D2. Hur manga atgarder omfattar atgardsplanen?

Ja Nej
D3. Har varje atgard markts med en unik identitet? & &
Ja Nej
C o]

D4. Finns det en tidplan for genomfdrandet av respektive atgard?

DS5. For hur manga atgarder har tidplanen andrats sedan senaste redovisning?

D1 Datum for senaste atgardsplan

Datum for nar den senaste atgardsplanen upprattats ska anges. Faltet far inte

lamnas tomt.

D2 Antalet atgarder i atgardsplanen
Antalet risker som ska atgardas (enligt B1-B5) och antalet atgérder i atgardsplanen

dr inte nddvandigtvis lika méanga. En risk som ska atgéardas kan innebara flera

olika atgdrder. Alternativt kan en atgard hantera flera olika risker.

Antalet atgérder som finns i atgardsplanen anges med ett tal. Faltet far inte lamnas

tomt.

D3 Har atgarder markts med unik identitet

Alla atgérder i atgardsplanen ska vara markta med en unik identitet for att sakra

sparbarheten bade for natforetaget och for Ei.
Fragan ska besvaras med ja eller nej.

D4 Finns en tidplan for genomférande av respektive atgard

Av atgardsplanen ska framga vid vilken tidpunkt varje planerad atgérd ska

genomforas for att uppfoljning ska kunna ske av natforetaget och Ei.
Fragan ska besvaras med ja eller ne;j.

D5 Antalet andringar i tidplan

Tidplan for atgarder kan dndras av olika skal. En ny riskanalys kan innebéra att
langsiktigt arbete planeras om. Teknisk utveckling, andrad detaljplan, inkop eller
forsdljning av ndtavsnitt, olyckor och mycket mera &r andra skal till att tidplaner

inte halls.
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Antalet dndringar i dtgédrdsplanens tidplan anges med ett tal. Faltet far inte ldmnas

tomt.

D6 Rapportera kompletterande information

Det kan finnas behov av att ldimna kompletterande information som inte varit
mojlig att mata in vid inrapporteringen ovan. Med knappen Bifoga dokument kan

en eller flera pdf-filer bifogas. Observera att systemet bara tar emot pdf-filer.

Ténk ocksa pa att det som ldggs in i systemet blir allmén handling och normalt inte

kommer att kunna beldggas med sekretess.
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Bilaga 2 Genomforande av risk- och
sarbarhetsanalys

Genomforandeprocessen

Nedan redovisas ett antal vanliga fradgor och svar kring genomférandeprocessen.

Finns det dokument eller handb6cker som kan vagleda?

Det finns ett antal dokument som behandlar fragan om risk- och

sarbarhetsanalyser. Initialt rekommenderar Ei foljande tre dokument:

e Riskanalysmetod lokalnét, Elforsk rapport 07:58

Metod for kartlaggning och vérdering av elnatets risker, 0,4 — 145 kV
e Handbok for riskanalys, Raddningsverket

Ger grundldggande kunskap om riskanalys och olika riskanalytiska metoder
e Standard SS EN 31030, Riskhantering — Metoder for riskbeddmning

Utgiven av Svensk Elstandard

Energiforetagen Sverige och Svenska kraftnat har ocksa gemensamt tagit fram en
Vigledning for Risk- och sarbarhetsanalys. Denna har uppdaterats 2017 och finns

gratis att hamta pa foljande lédnk: Risk- och sarbarhetsanalys.

Vilka krav pa metoder fér genomforande av analysen kommer foreskriften att
stéalla?

Risk- och sarbarhetsanalysen ska utforas med etablerade metoder som till exempel
beskrivs i standarden SS EN 31030, Riskhantering — Metoder for riskbedomning.
Exempel pa saidana metoder dr grovanalys, feltradsanalys och

héandelsetradsanalys.

Hur ska identifierade riskkallor varderas och bedomas?

Vid vardering av riskkallor kan en riskmatris anvandas dar sannolikhet och
konsekvens bedoms. Exempel finns i till exempel KBM rekommenderar 2006:4,

Risk- och sarbarhetsanalyser — vigledning for statliga myndigheter.

Ska riskkallorna delas in i kategorier?

Ja det dr lampligt att dela in riskkéllorna i f6ljande fem kategorier, vilket motsvarar
den indelning som Energiforetagen Sveriges vagledning Risk- och

sarbarhetsanalyser for elnit har:
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¢ Anldggningsteknik

e Enstaka anldggningar

e Natstruktur

¢ Organisation/arbetsprocesser
o Ovrigt

Krav pa dokumentation

Nedan redovisas oversiktlig information om kravet pa dokumentation av risk- och

sarbarhetsanalysen och atgardsplanen.

Hur ska dokumentationen av risk- och sarbarhetsanalysen vara utformad?

Arbetet ska dokumenteras sa att det ger en komplett bild av det arbete som utforts.
Arbetsprocessens genomforande ska utan svéarighet kunna f6ljas i den upprattade
dokumentationen. Av dokumentationen bor det framga vilka som har utfort
arbetet och vilken del av organisationen de arbetar i. Utgdngspunkter,
avgransningar, valda antaganden, metoder, indata och resultat bor ocksa framga.
Vidare bor alla viktiga stdllningstaganden som har gjorts under analys- och

varderingsarbetet beskrivas tydligt. Exempel pa struktur, se nedan:

e Forutséttningar
o Syfte - Beslut av ledningen - Analysgruppens sammanséttning
e Anldggning och nulédge
o Oversiktlig beskrivning av natet
o Beskrivning av nulaget
e Metodval och arbetssatt
o Redogor fér metodval och 6vervaganden
— Vilj skala for valda parametrar (sannolikhet och konsekvens)
— Virdering av indata — osdkerhet
o Analysens genomforande
— Beskrivning av arbetssatt
— Identifiering av riskkallor

— Uppskattning av risker och sarbarhet
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o Presentation av analysresultat
— Riskmatris — Tabeller - Osdkerhet
e Resultat
o Rekommendationer (forslag till atgarder)
~ Fem huvudgrupper - Atgéardsplanen - Funktionskravet
e Referenser
o Dokument, konsulter med mera.

Tillsyn

Granskning och tillsyn kommer att ske i tre steg:

e Allainlimnade uppgifter kommer att granskas avseende limnade uppgifters

rimlighet.

¢ Den kompletta risk- och sarbarhetsanalysen och atgardsplanen kan, genom

stickprov eller annat urval, komma att granskas pa plats hos foretaget.
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