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Datum 

2024-04-09 

Ärendenummer 

2023-103874 

  
 

  
 

Tillstånd 

Julia Jonsson 
016-16 25 75 

julia.jonsson@ei.se 

Gävle Energi Elnät AB 

info@gavleenergi.se 
 

Begäran om komplettering av er ansökan 

Energimarknadsinspektionen (Ei) har gått igenom er Ansökan om ändring av 

nätkoncession för linje avseende sex st 145 kV  kraftledningar i Gävle tätort. 

Er ansökan behöver kompletteras enligt nedan. 

• Av er ansökan framgår att ni kommer att skicka in en ansökan om återkallelse 

av del av nätkoncession för linje, för de ledningssträckor som inte längre 

behövs. Ei konstaterar att ni har ansökt om ändring av nätkoncession för linje 

enligt 2 kap. 27 § ellagen för de nya ledningssträckorna. Detta innebär att 

justeringarna av ledningarna inte kommer att meddelas nya 

nätkoncessioner/anläggningsnummer. Om Ei beviljar er ansökan fattar vi beslut 

om ändring av de befintliga nätkoncessionerna. Det innebär att ledningarna i de 

nya sträckningarna kommer att omfattas av de tidigare meddelade 

nätkoncessionerna/anläggningsnumren. Nätkoncessionerna behöver därför inte 

återkallas. 

Däremot ska Ei besluta om vilka återställningsåtgärder som ska vidtas för de 

sträckor som ska raseras (2 kap. 51-52 §§ ellagen). Detta ska göras i samband 

med att nätkoncessionen ändras, vilket innebär att ni behöver komplettera 

redan nu med vilka återställningsåtgärder ni planerar att vidta för respektive 

sträcka. 

• Efter att ni skickat in ansökan har aktuella ledningar överlåtits från Gävle 

Energi AB till ett nybildat dotterbolag, Gävle Energi Elnät AB. Ni har per mejl, 

den 5 mars, bekräftat att sökandebolaget ska ändras till Gävle Energi Elnät AB. 

Detta behöver dock bekräftas från behörig firmatecknare. Det går att göra per 

mejl direkt till handläggaren. 

• En liten miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap. 47 § första stycket 

miljöbalken innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de 

väsentliga miljöeffekter som verksamheten kan förväntas ge. Med miljöeffekter 
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avses enligt 6 kap. 2 § miljöbalken både direkta, indirekta och kumulativa 

effekter. 

Ei anser att de miljöeffekter som följer av att en regionnätsstation byggs, på 

grund av en ledning som en ansökan om nätkoncession för linje avser, typiskt 

sett är sådana miljöeffekter av verksamheten (ledningen) som ska beskrivas i 

MKB:n. 

Ei prövar inte stationsplaceringen som sådan och stationen är inte 

tillståndspliktig enligt ellagen. Byggnationen av stationen är dock som ovan 

beskrivits en följd av att ledningen byggs och miljöeffekterna av 

stationsbyggnationen ska därför beskrivas i MKB:n. 

Mot bakgrund av det ovannämnda vill Ei ha en beskrivning av den nya 

stationen, för att Ei ska kunna bedöma de väsentliga miljöeffekterna av 

verksamheten. 

Beskrivningen kan till exempel gälla om avverkning kommer att ske, om några 

natur- och/eller kulturmiljövärden har identifierats i området för 

stationsbyggnationen eller vilken påverkan i övrigt som stationsbyggnationen 

får på omgivningen. Beskrivningen ska även innehålla hur stationen påverkar 

närboende. Ni bör skicka in vilka magnetfältsnivåer ni beräknar att de 

fastigheter som ligger inom 100 meter från den planerade stationen väntas få. 

• Enligt ert kartmaterial ser ledningarna GL1S1-70, T11-70 och T12-70 ut att korsa 

Bäckebobäcken. Ni anger att bäcken troligen kommer att korsas av T11-70. På 

annan plats i MKB:n anges att den korsas vid ett tillfälle där den leds genom en 

vägtrumma under en gång- och cykelbana. Vi vill att ni förtydligar på vilket 

sätt ledningarna korsar bäcken, samt hur det riskerar att påverka vattendraget 

och dess omgivning. 

• I originalbesluten har flera av ledningarna en konstruktionsspänning om 84 kV. 

I ansökan anger ni att de ska ha konstruktionsspänning om 145 kV. Ni behöver 

förtydliga vilken konstruktionsspänning ledningarna ska ha och huruvida ni 

avser att genomföra en spänningshöjning. Om ni avser att höja 

konstruktionsspänningen kan det inte ske inom ramarna för den här ansökan 

som endast gäller delsträckor. 

Er komplettering ska ha kommit in till Ei senast den 30 april 2024. 

Om ni inte kompletterar er ansökan innan svarstidens utgång kan Ei avvisa 

ansökan eller avgöra ärendet på befintligt underlag. 
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Skicka kompletteringen till diariet@ei.se. Ange ärendenumret 2023-103874 i 

ämnesraden och skriv att det rör sig om en komplettering. Ni behöver inte skicka 

originalet per post. 

Hör gärna av er till mig om ni har frågor, exempelvis om hur omfattande 

kompletteringen behöver vara. 

Med vänlig hälsning 

Julia Jonsson 
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