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Tillstånd 

Jalina Strand 
016-16 27 76 

jalina.strand@ei.se 

Vattenfall Eldistribution  

Begäran om komplettering av er ansökan 

Energimarknadsinspektionen (Ei) har gått igenom er ansökan om nätkoncession 

för linje avseende en 145 kV ledning från station Krylbo till station Sala. 

Er ansökan behöver kompletteras enligt nedan. 

• I samrådet lämnade Länsstyrelsen synpunkter på att påverkan på ett förorenat 

område (Rönningen 4:1) ska beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen. Ei kan 

inte se att den informationen finns i miljökonsekvensbeskrivningen. Ni behöver 

beskriva den påverkan, effekt och konsekvens den planerade ledningen 

kommer att få på området. 

• Utifrån länsstyrelsens synpunkter behöver ni bättre motivera varför ni inte har 

undersökt lämplig miljö för Violettkantad guldvinge. 

• Ei behöver en mer ingående beskrivning av dom hänsynsgärder ni kommer att 

åta er gällande stenmurar och odlingsrösen i de fall ni inte kan undvika dessa. 

Exempelvis på vilken tid av året kommer denna flytt att ske. 

• På s 85 i MKB:n skriver ni att "Naturvärdesbiotop 6 (klass 2, högt naturvärde) 

kommer inte att påverkas av avverkning" medan på s 89 skriver ni "Den 

planerade parallella dragningen kan leda till att negativa kumulativa effekter 

uppstår för grod- och kräldjur när en större areal av naturvärdesbiotop 6 

behöver avverkas. Avverkningen kan leda till uttorkning av livsmiljöer för 

groddjur." Ei vill att ni förtydligar vad som gäller och om det kan bli aktuellt för 

ytterligare skyddsåtgärder för groddjur i naturvärdesbiotop 6. 

• Vi vill att ni kompletterar med en magnetfältsberäkning på sträckan närmast 

station Sala (sista ca 1,3 km) där följande ledningar ingår:  

- Ansökt 130 kV ledning Krylbo-Sala 

- Ny 130 kV ledning Sala-Finnslätten 

- Ny 24 kV ledning Sala-Kila 
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- Befintlig 20 kV ledning (anläggningnr 11266) 

Vi vill även att ni redogör för närmast liggande bostadshus på denna sträcka 

samt de årsmedelströmlaster som används vid magnetfältsberäkningarna.  

Vi saknar även de två 220 kV ledningarna (som syns i Figur 3 i MKB) i 

magnetfältsberäkningarna, varför är dessa ej medtagna? Om dem ska ersättas 

av de nya 400 kV ledningarna Horndal-Munga behöver det anges. 

 

Er komplettering ska ha kommit in till Ei senast den 11 november 2025. 

Om ni inte kompletterar er ansökan innan svarstidens utgång kan Ei avvisa 

ansökan eller avgöra ärendet på befintligt underlag.  

Om någon av de filer som tillhör kompletteringen innehåller sekretessklassad 

information ska ni skicka in de filerna separat. Det betyder att du kan behöva svara 

på Ei:s begäran om komplettering två gånger: en gång med endast det material som 

inte omfattas av sekretess och en gång med materialet som omfattas av sekretess.  

Namnge filerna tydligt så att det framgår vilka som är sekretesskyddade, 

(exempelvis SEKRETESS_bilagaX.doc). Filer som omfattas av sekretess kommer 

inte att publiceras i Företagsportalen. 

Skicka kompletteringen till Ei via Företagsportalen. Ni behöver inte skicka 

originalet per post. 

Hör gärna av er till mig om ni har frågor, exempelvis om hur omfattande 

kompletteringen behöver vara. 

Jalina Strand 
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