EI1000, W40, 2014-01-31

== 0
sm g Energimarknadsinspektionen BESLUT

D Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Diarienr
2016-03-16 2015-103889

Kungsleden Kraft AB
Box 70414
107 25 STOCKHOLM

Ansokan om bindande besked enligt 2 kap. 4 § ellagen
(1997:857) om undantag fran kravet pa natkoncession

Beslut

Energimarknadsinspektionen (Ei) limnar féljande bindande besked.

Den 6 kV ledning i Mimer-omradet i Vdsterds stad som anstkan giller omfattas inte av
undantag fran kravet pa nitkoncession enligt ellagen. Den aktuella strackningen framgar
av bifogad karta, bilaga 1.

Beskrivning av drendet

Kungsleden Kraft AB (organisationsnr 556731-3043) driver ett antal 6 kV och 70 kV
ledningar i Vasteras stad och kommun, Vastmanlands lan. Natkoncessionen for
ledningarna har anliggningsnummer 60s. Giltighetstiden for natkoncessionen 16pte ut
den 3 juni 2011 och ans6kan om forlangning av natkoncessionen inkom den 12 juli 2010 i
Ei:s drende med dirarienr 2010-102046.

Den 18 december 2015 ansokte Kungsleden Kraft AB om bindande besked rérande en av
de ledningssystem som omfattas av nitkoncession 60s. Ledningssystemet ér for en
spanning om 6 kV och finns inom det sa kallade Mimeromradet i Vésteras stad och gar
fran Mimerverkstaden till Melkerkontoret.

Ledningen 16per mellan tva fastigheter som dgs av Kungsleden Melker AB
(organisationsnr 556846-4860),_. Ledningen utgor
en del av matningen i ett internt ndt som omfattar Mimeromradet. Mimeromradet ér ett
aldre industriomrade som delvis byggts om for kontor och delvis utgjorts av kontor
tillhérande industrin fran bérjan.

I den ursprungliga kontorsdelen bedrivs verksamheten i huvudsak fortfarande av
samma verksamhetsutévare som ursprungligen funnits dér, men ocksa ett
Kungsledenbolag och ytterligare ett féretag bedriver verksamhet dér. I industridelen
finns ocksa den ursprungliga verksamhetsutévaren kvar i nagra av lokalerna, men
bedriver inte lingre dir ndgon traditionell industriverksamhet. Ovriga lokaler nyttjas
som kontor av olika foretag.
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Ei (davarande Energimyndigheten) har tidigare uttalat att den aktuella ledningen bor
vara ett niat som ar undantaget fran koncessionsplikt. Fragan behandlades vid ett méte
med Energimyndigheten den 21 oktober 2004.

Synpunkter fran andra

Malarenergi Elnat AB (Milarenergi) och Kungsleden Melker AB har fatt tillfille att yttra
sig i drendet.

Miilarenergi har framfort foljande. Ledningssystemet mellan fastigheterna Visterds
B och Visteras ] ska omfattas av krav pa nétkoncession. Det finns ingen
tillamplig regel i IKN-férordningen som medger undantag fran kravet pa nitkoncession.
Ledningssystemet stréacker sig 6ver flera fastigheter som inte ligger i omedelbar
anslutning till varandra och som inte dr inhdgnade. Pa de olika fastigheterna bedrivs vitt
skilda verksamheter, vilket innebir att ledningssystemet helt eller delvis inte anvidnds for
att 6verfora el for egen rakning. Denna omstandighet &dr en skillnad mot hur situationen
var ndr det ursprungliga beslutet om nitkoncession for linje fattades. Om el 6verférs for
annans rakning omfattas ledningssystemet av antingen koncessionsplikt eller av 23-29 §§
IKN-férordningen. 23 § dr en inledande bestimmelser. 24 § ér inte tillimplig eftersom
ledningssystemet stréicker sig genom flera byggnader. 25 § dr inte tillimplig eftersom
regeln bara giller industrianlaggningar och det i det hir fallet handlar om nagot som i
princip dr kontorsbyggnader. 26-29 §§ ar inte tillimpliga eftersom de rér helt andra typer
av verksamheter. Av dessa skil ska ledningssystemet som ansdkan ror omfattas av
kravet pa niatkoncession.

Sokandens bemoétande av synpunkterna

Kungsleden Kraft AB har fatt tillfille att bem&ta Malarenergis synpunkter och har
framfort foljande. Mélarenergi pastar i sitt yttrande felaktigt att ledningssystemet stricker
sig Over flera fastigheter som inte ligger i omedelbar anslutning till varandra. Pastaendet
stammer inte eftersom de aktuella fastigheterna gransar till varandra. Mellan
byggnaderna pa fastigheterna finns ocksa gangbroar vilket gor att byggnaderna far
uppfattas som delar av en enhet. Mdlarenergis pastaende om att det pagar vitt skilda
verksamheter pa fastigheterna som skiljer sig fran situationen nér natkoncession
ursprungligen meddelades dr felaktigt. Det framgar heller inte av Milarenergis yttrande
vilken néatkoncession det dr som Milarenergi avser. Natkoncession har meddelats
ursprungligen delvis ar 1946 och sedan vidare 1951, 1962 och 1991. Byggnaden pa
fastigheten Visteras [Jjj var nér nitkoncession beviljades 1962 en kontorsbyggnad
som utgjorde en del av industriomradet Mimer. Byggnaden var kontorsbyggnad redan
nér den uppfordes ar 1911 ndr ocksa gangbroarna anlades. Kungsleden Kraft AB vill
paminna om att Energimyndigheten redan tidigare konstaterat att det aktuella
ledningssystemet inte borde vara koncessionspliktigt. Det fattades dock aldrig nagot
beslut om aterkallelse, méjligen eftersom den davarande koncessionshavaren aldrig kom
in med nédvandiga handlingar.
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Bestammelser som ligger till grund for beslutet

Ellagen

En starkstromsledning far inte anvandas utan tillstand (ndtkoncession). (2 kap. 1 §)

Regeringen far meddela foreskrifter om undantag fran kravet pa niatkoncession for
starkstromsledningar. Ei ska efter ansdkan av den som anvinder en starkstrémsledning
limna ett bindande besked om ledningen omfattas av undantag fran koncessionsplikten
eller inte. (2 kap. 4 §)

En néatkoncession dr giltig till dess anstkan om forlingd giltighetstid provats slutligt.
(2 kap. 14 §)

Forordning (2007:215) om undantag fran kravet pa natkoncession enligt ellagen

Med internt nét avses en eller flera starkstromsledningar som innehavaren anvinder for
overforing av el for egen rikning. (2 §)

Ett internt nédt som dr beldget pa eller inom en byggnad far anvandas utan natkoncession.

(58)

Ett internt nit pa vilket el 6verfors till anldggningar och byggnader som inte dr avsedda
som bostadshus och som ligger i omedelbar nérhet till ett bostadshus far anvindas utan
natkoncession. (6 §)

Ett internt nit inom ett omrade for industrianldggning far anvindas utan nédtkoncession,
dven om omradet for industrianldggningen delas av en trafikled. (8 §)

Ei:s motivering till beslutet

Kungsleden Kraft AB har anstkt om bindande besked enligt 2 kap. 4 § ellagen gillande
ett 6 kV ledningsndt inom Mimeromradet i Visteras stad och kommun, Viastmanlands
lén.

Det regelverk som anvinds for att bedéma om ett ledningsnit faller utanfér
koncessionsplikten ér den sa kallade IKN-férordningen (se ovan
forfattningshédnvisningar). Den grund for undantag fran koncessionsplikten som ligger
narmast till hands &r férordningens 6 § om interna nit inom byggnader eller
férordningens 8 § om elndt inom omrade for industrianldggning.

En grundldggande forutsittning for att ett nét ska vara undantaget fran kravet pa
nétkoncession ér att det ror sig om ett internt nét. Ett internt nédt definieras i IKN-
férordningen som ett ndt som innehavaren anvinder for 6verforing av el for egen
rakning. Det innebar att 4garen av elnétet enbart eller till atminstone nagon del overfor
strom till en egen verksamhet, som inte utgors av sjilva eloverforingen. Till exempel kan
en industri dga elnétet inne pa omradet f6r industrianldggningen utan att natet kraver
natkoncession. Kungsleden, genom olika bolag, har bade kontorsverksamhet pa omradet
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och dger elnitet och fastigheterna. Det ror sig saledes om ett internt nit (jfr.
forordningsmotiv 2007:1 s. 12 £.). Ett internt ndt dr dock bara i vissa fall undantaget fran
kravet pa ndtkoncession och far bara i vissa fall anvandas for éverforing av el till andra
an innehavaren av nitet om inte koncessionsplikt ska foreligga.

Byggnaderna pa de tvd fastigheterna dr sammanbyggda med gangbroar och skulle darfor
mojligen kunna betraktas som en och samma byggnad. For att undantaget om interna nét
for byggnader ska vara tillampligt krdavs dock enligt IKN-férordningen att nitet ar
beldget inom eller pi en byggnad. Vad som avses ér framfor allt sadant som en vanlig
bostadsbyggnads elkablar som gar i viaggar och golv. I det hér aktuella fallet ar det
mycket tveksamt om det alls ror sig om en enda byggnad och dartill ror det sig om
markkablar som gar under och mellan byggnadsdelarna, snarare dn ett byggnadsinternt
nit (jfr. forordningsmotiv 2007:1 s. 15 f.). Undantaget i 5 § IKN-férordningen ar dérfor
inte tillampligt.

De tva fastigheterna utgjorde ursprungligen ett omrade f6r industrianldggning med en
byggnad dar typisk industriverksamhet bedrevs och en annan byggnad med kontor till
industrin. I kontorsbyggnaden bedriver fortfarande samma verksamhetsutévare
kontorsverksamhet, vilket ocksa Kungsleden sjélvt i viss utstrackning gor. Den fore detta
industribyggnaden dr uthyrd for huvudsakligen kontorsandamal, delvis till den
ursprungliga verksamhetsutévaren. Kungsleden Mimer AB édr dgare till bada
fastigheterna.

Aven om det inte bedrivs ndgon industriverksamhet i traditionell bemérkelse pa
fastigheterna fortgar en del av den verksamhet som tidigare tydligt var en
industriverksamhet pa fastigheterna i form av kontorsverksamhet och forrad. Det dr dock
inte lingre samma foretag som bedriver denna verksamhet som ocksa dger ledningsnatet
och fastigheterna. Enligt Ei maste bestimmelsen i 8 § IKN-férordningen tillsammans med
2 § tolkas sa att det ska vara samma foretag som innehar det interna nitet som ocksa
utovar den industri som omfattas av 8 § IKN-forordningen. Av férordningsmotivet
framgar att regeringen inte menat att IKN-férordningens undantag skulle omfatta sadana
situationer dar ett industriforetag overlater sitt elnét pa ett foretag som éar fristaende fran
industriféretaget (férordningsmotiv 2007:1 s. 46). Att ett foretag som inte anlagt eller
nyttjat ett elndt sdsom industri blir dgare av elnitet och fastigheter och férst darefter
pabdrjar viss begransad egen verksamhet pa fastigheterna dr inte sddana situationer som
IKN-férordning ér avsedd att hantera.

Ei finner pa grund av detta att det aktuella ledningssystemet pa fastigheterna Visteras
B o VisteraJJll omfattas av kravet pa nitkoncession i 2 kap. 1 § ellagen.

Det saknas skl att hantera fragan om 6verforing for annans rakning enligt 4 och 23-31 §§
IKN-foérordningen, eftersom ledningssystemet drivs med stéd av nétkoncession 60s (2
kap. 14 § ellagen) och eftersom det alltsd inte &r ett sadant nét som far drivas utan
nétkoncession (férordningsmotiv 2007:1 ss. 49 och 56).
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Hur man overklagar

Se bilaga 2, Sa hdr gor du for att 6verklaga beslutet.

Detta beslut har fattats av juristen - Vid den slutliga handldggningen deltog

dven juristen [ R foredragande.

Bilagor

1. Karta éver ledningsstrickan

2. Sa hir gor du for att 6verklaga beslutet
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Sa har gor du for ati 6verklaga beslutet

Om du inte ér néjd med beslutet kan du 6verklaga det hos mark- och miljédomstolen vid
Nacka tingsritt. Overklagandet ska vara skriftligt.

Nér du 6verklagar ska du

1. tala om vilket beslut du 6verklagar genom att ange drendets diarienummer
redogora for vad beslutet géller, vad du tycker ar fel i beslutet, varfér du vill att
beslutet ska &ndras och pa vilket satt

3. limna dina kontaktuppgifter sa att domstolen kan na dig: namn, personnummer
eller féretagets organisationsnummer, postadress, telefonnummer och
e-postadress

4. hénvisa till och bifoga de handlingar som du anser styrker din sak.

Om du anlitar ombud ska du uppge kontaktuppgifter till ombudet.

Senaste dag f6r' att dverklaga

Inom tre (3) veckor fran den dag da du tog emot beslutet maste ditt dverklagande ha
lcornmit till Energimarknadsinspektionen.

Vem tar emot dverklagandet?

Du ska skriva att du vill 6verklaga beslutet till mark- och miljédomstolen vid Nacka
tingsritt, men du ska &nda skicka 6verklagandet till Energimarknadsinspektionen.

Adressen ér:
Energimarknadsinspektionen
Box 155

631 03 ESKILSTUNA

Vad hander sedan?

Energimarknadsinspektionen prévar forst om éverklagandet kommit in i vdtt tid. Om
dverklagandet kommer in fér sent kan det avvisas. Annars éverlimnar
Energimarknadsinspektionen skrivelsen och dvriga handlingar i &rendet till mark- och
miljodomstolen vid Nacka tingsrétt som prévar 6verklagandet. I vissa fall kan
Energimarknadsinspektionen sjilv omprdva beslutet.

For ytterligare upplysningar kan du vinda dig till Energimarknadsinspektionen.
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