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Beräknad intäktsram för tillsynsperioden 2020–2023  

Jämtkraft Elnät AB, RER01006 

Vid beräkning av intäktsram är utgångspunkten att intäktsramen ska täcka skäliga 

kostnader för att bedriva elnätsverksamhet under tillsynsperioden och ge en rimlig 

avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten (kapitalbas). De 

kostnader som avses vid beräkning av intäktsram är i huvudsak kostnader för kapital 

samt löpande kostnader. Energimarknadsinspektionen (Ei) har beräknat intäktsramen 

genom att använda formeln nedan.  

𝑰𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒔𝒓𝒂𝒎 =  (

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 +
𝐿ö𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑏𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣 +

𝐿ö𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑜𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑏𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 +
𝐴𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡𝑠𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

) 

Beräkning av intäktsram 

Kapitalkostnader 

Kapitalkostnader utgörs av två delar, dels kostnaden för förbrukning av de tillgångar 

som ingår i verksamheten (avskrivning), dels avkastningen på tillgångarna.  

Ei har beräknat kapitalkostnaden med real linjär metod utifrån företagets rapporterade 

uppgifter om anläggningstillgångar med grund i företagets utgående kapitalbas per den 

31 december 2018. Därtill har företagets prognos för investeringar och utrangeringar per 

halvår för perioden 1 januari 2019–30 juni 2023 legat till grund för beräkning av kapital-

kostnader för perioden 2020–2023. Uppgifterna grundas på de uppgifter som företaget 

har lämnat. 

Företagets kapitalkostnad 

I tabell 1 framgår företagets summa av investeringar och utrangeringar per halvår samt 

värdet av företagets kapitalbas per halvår. 

I tabellerna 2 a-g redovisas företagets nuanskaffningsvärde per halvår för beräkning av 

avskrivning samt åldersjusterat nuanskaffningsvärde per halvår för beräkning av 

avkastning. Av tabellerna 2 a-g framgår även Ei:s beräkning av företagets kostnad för 

avskrivning och avkastning per halvår samt total kapitalkostnad för samma perioder och 

hela tillsynsperioden 2020–2023.

2
0
1
9
-
1
0
0
6
6
2
-
0
0
3
2
 
 
 
 
 
2
0
1
9
-
1
0
-
2
5



      BILAGA 1 2 (14)  

   

   

 

 

Tabell 1. Beräkning av kapitalkostnad (tkr) 

  

Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession 0 10 529 0 0 0 0 0 0 0 0

Annan ledning, linjekoncession 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annan ledning, områdeskoncession 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annan luftledning, linjekoncession 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IT-system 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kabelskåp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för 

luftledning, linjekoncession
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession 0 79 311 0 0 0 0 0 0 0 0

Luftledning, områdeskoncession 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Markarbeten och byggnader med anknytning till ett ledningsnät med en 

spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Markarbeten och byggnader, områdeskoncession 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mätare 0 768 0 0 0 0 0 0 0 0

Nätstation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Shuntreaktor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Styr- och kontrollutrustning 0 413 0 0 0 0 0 0 0 0

Ställverk utan sekundärapparater 0 45 933 0 0 0 0 0 0 0 0

Transformator 0 50 708 0 0 0 0 0 0 0 0

Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession 0 0 0 10 529 10 529 10 529 10 529 10 529 10 529 10 529 10 529

Annan ledning, linjekoncession 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annan ledning, områdeskoncession 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annan luftledning, linjekoncession 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IT-system 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kabelskåp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för 

luftledning, linjekoncession
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession 0 0 0 79 311 79 311 79 311 79 311 79 311 79 311 79 311 79 311

Luftledning, områdeskoncession 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Markarbeten och byggnader med anknytning till ett ledningsnät med en 

spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Markarbeten och byggnader, områdeskoncession 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mätare 0 0 0 768 768 768 768 768 768 768 768

Nätstation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Shuntreaktor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Styr- och kontrollutrustning 0 0 0 413 413 413 413 413 413 413 413

Ställverk utan sekundärapparater 0 0 0 45 933 45 933 45 933 45 933 45 933 45 933 45 933 45 933

Transformator 0 0 0 50 708 50 708 50 708 50 708 50 708 50 708 50 708 50 708

0 0 0 187 662 187 662 187 662 187 662 187 662 187 662 187 662 187 662

2023

Företagets rapporterade investeringar och utrangeringar (NUAV i nivå 2018)

Kapitalbasens värde per halvår (NUAV i nivå 2018)

2020 2021 2022

Utgående kapitalbas år 2018

2019
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Tabell 2a. Beräkning av kapitalkostnad (tkr) 

  

10 529 10 529 10 529 10 529 10 529 10 529 10 529 10 529

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

79 311 79 311 79 311 79 311 79 311 79 311 79 311 79 311

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

768 768 768 768 768 768 768 768

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

413 413 413 413 413 413 413 413

0 0 0 0 0 0 0 0

45 933 45 933 45 933 45 933 45 933 45 933 45 933 45 933

0 0 0 0 0 0 0 0

50 708 50 708 50 708 50 708 50 708 50 708 50 708 50 708

0 0 0 0 0 0 0 0

2020 2021 2022 2023

Nuanskaffningsvärde per halvår för beräkning av avskrivning

Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession

Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år

Annan ledning, linjekoncession

Annan ledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år

Annan ledning, områdeskoncession

Annan ledning, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år

Annan luftledning, linjekoncession

Annan luftledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år

IT-system

IT-system - Äldre än 10 år och yngre än 12 år

Kabelskåp

Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år

Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, 

Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, 

linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år

Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession

Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 60 år och 

yngre än 75 år

Luftledning, områdeskoncession

Luftledning, områdeskoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år

Markarbeten och byggnader med anknytning till ett ledningsnät med en spänning om 

220 kV eller mer, linjekoncession

Markarbeten och byggnader med anknytning till ett ledningsnät med en spänning om 220 

kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år

Markarbeten och byggnader, områdeskoncession

Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år

Mätare

Styr- och kontrollutrustning - Äldre än 15 år och yngre än 18 år

Ställverk utan sekundärapparater

Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år

Transformator

Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år

Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år

Nätstation

Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år

Shuntreaktor

Shuntreaktor - Äldre än 40 år och yngre än 50 år

Styr- och kontrollutrustning
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Tabell 2b. Beräkning av kapitalkostnad (tkr) 

  

10 529 10 529 10 319 10 319 10 108 10 108 9 898 9 898

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

79 311 79 311 77 989 77 989 76 667 76 667 75 346 75 346

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

768 768 691 691 614 614 538 538

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

413 413 385 385 358 358 330 330

0 0 0 0 0 0 0 0

45 933 45 933 44 785 44 785 43 637 43 637 42 488 42 488

0 0 0 0 0 0 0 0

50 708 50 708 49 694 49 694 48 679 48 679 47 665 47 665

0 0 0 0 0 0 0 0

Åldersjusterat nuanskaffningsvärde per halvår för beräkning av avkastning

2020 2021 2022 2023

Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession

Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år

Annan ledning, linjekoncession

Annan ledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år

Annan ledning, områdeskoncession

Annan ledning, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år

Annan luftledning, linjekoncession

Annan luftledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år

IT-system

IT-system - Äldre än 10 år och yngre än 12 år

Kabelskåp

Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år

Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, 

Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, 

linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år

Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession

Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 60 år och 

yngre än 75 år

Luftledning, områdeskoncession

Luftledning, områdeskoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år

Markarbeten och byggnader med anknytning till ett ledningsnät med en spänning om 

220 kV eller mer, linjekoncession

Markarbeten och byggnader med anknytning till ett ledningsnät med en spänning om 220 

kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år

Markarbeten och byggnader, områdeskoncession

Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år

Mätare

Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år

Nätstation

Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år

Shuntreaktor

Shuntreaktor - Äldre än 40 år och yngre än 50 år

Styr- och kontrollutrustning

Styr- och kontrollutrustning - Äldre än 15 år och yngre än 18 år

Ställverk utan sekundärapparater

Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år

Transformator

Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år
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Tabell 2c. Beräkning av kapitalkostnad (tkr) 

 
  

Avskrivningstider År

Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession 50 105 105 105 105 105 105 105 105

Annan ledning, linjekoncession 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Annan ledning, områdeskoncession 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Annan luftledning, linjekoncession 50 0 0 0 0 0 0 0 0

IT-system 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Kabelskåp 30 0 0 0 0 0 0 0 0

Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för 

luftledning, linjekoncession
40 0 0 0 0 0 0 0 0

Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession 60 661 661 661 661 661 661 661 661

Luftledning, områdeskoncession 40 0 0 0 0 0 0 0 0

Markarbeten och byggnader med anknytning till ett ledningsnät med en 

spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession
40 0 0 0 0 0 0 0 0

Markarbeten och byggnader, områdeskoncession 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Mätare 10 38 38 38 38 38 38 38 38

Nätstation 40 0 0 0 0 0 0 0 0

Shuntreaktor 40 0 0 0 0 0 0 0 0

Styr- och kontrollutrustning 15 14 14 14 14 14 14 14 14

Ställverk utan sekundärapparater 40 574 574 574 574 574 574 574 574

Transformator 50 507 507 507 507 507 507 507 507

Beräkning av avskrivning per halvår

2020 2021 2022 2023

2019-100662-0032     2019-10-25
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Tabell 2d. Beräkning av kapitalkostnad (tkr) 

 
  

Avskrivningstider År

Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession - Äldre än 50 år och 

yngre än 62 år
50-62 0 0 0 0 0 0 0 0

Annan ledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år 50-62 0 0 0 0 0 0 0 0

Annan ledning, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år 50-62 0 0 0 0 0 0 0 0

Annan luftledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år 50-62 0 0 0 0 0 0 0 0

IT-system - Äldre än 10 år och yngre än 12 år 10-12 0 0 0 0 0 0 0 0

Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år 30-37 0 0 0 0 0 0 0 0

Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för 

luftledning, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år
40-50 0 0 0 0 0 0 0 0

Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 

60 år och yngre än 75 år
60-75 0 0 0 0 0 0 0 0

Luftledning, områdeskoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år 40-50 0 0 0 0 0 0 0 0

Markarbeten och byggnader med anknytning till ett ledningsnät med en 

spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 
40-50 0 0 0 0 0 0 0 0

Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre 

än 
50-62 0 0 0 0 0 0 0 0

Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år 10-12 0 0 0 0 0 0 0 0

Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år 40-50 0 0 0 0 0 0 0 0

Shuntreaktor - Äldre än 40 år och yngre än 50 år 40-50 0 0 0 0 0 0 0 0

Styr- och kontrollutrustning - Äldre än 15 år och yngre än 18 år 15-18 0 0 0 0 0 0 0 0

Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år 40-50 0 0 0 0 0 0 0 0

Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år 50-62 0 0 0 0 0 0 0 0

Beräkning av avskrivning per halvår för anläggningar vars ekonomiska livslängd gått till ända

2020 2021 2022 2023
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Tabell 2e. Beräkning av kapitalkostnad (tkr) 

 
  

Kalkylränta

114 114 111 111 109 109 107 107

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

857 857 842 842 828 828 814 814

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

8 8 7 7 7 7 6 6

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 4 4

496 496 484 484 471 471 459 459

548 548 537 537 526 526 515 515

Kabelskåp

Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession

Annan ledning, linjekoncession

Beräkning av avkastning per halvår

2,16% 2,16% 2,16% 2,16%

Ställverk utan sekundärapparater

Transformator

Annan ledning, områdeskoncession

IT-system

Annan luftledning, linjekoncession

Styr- och kontrollutrustning

Shuntreaktor

Nätstation

Mätare

Markarbeten och byggnader, områdeskoncession

Markarbeten och byggnader med anknytning till ett ledningsnät med en spänning om 220 

kV eller mer, linjekoncession

Luftledning, områdeskoncession

Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession

Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, 

2020 2021 2022 2023
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Tabell 2f. Beräkning av kapitalkostnad (tkr) 

 
  

Kalkylränta

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Beräkning av kostnad för avkastning per halvår för anläggningar vars ekonomiska livslängd gått till 

ända

2,16% 2,16% 2,16% 2,16%

Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år

Annan ledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år

Annan ledning, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år

Annan luftledning, linjekoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år

IT-system - Äldre än 10 år och yngre än 12 år

Kabelskåp - Äldre än 30 år och yngre än 37 år

Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, 

linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år

Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 60 år och 

yngre än 75 år

Luftledning, områdeskoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år

Markarbeten och byggnader med anknytning till ett ledningsnät med en spänning om 220 

kV eller mer, linjekoncession - Äldre än 40 år och yngre än 50 år

Markarbeten och byggnader, områdeskoncession - Äldre än 50 år och yngre än 62 år

Mätare - Äldre än 10 år och yngre än 12 år

Nätstation - Äldre än 40 år och yngre än 50 år

Shuntreaktor - Äldre än 40 år och yngre än 50 år

Styr- och kontrollutrustning - Äldre än 15 år och yngre än 18 år

Ställverk utan sekundärapparater - Äldre än 40 år och yngre än 50 år

Transformator - Äldre än 50 år och yngre än 62 år

2020 2021 2022 2023
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Tabell 2g. Beräkning av kapitalkostnad (tkr) 

 
 

.

219 219 217 217 214 214 212 212

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 517 1 517 1 503 1 503 1 489 1 489 1 475 1 475

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

47 47 46 46 45 45 44 44

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

18 18 18 18 18 18 17 17

1 070 1 070 1 058 1 058 1 045 1 045 1 033 1 033

1 055 1 055 1 044 1 044 1 033 1 033 1 022 1 022

3 926 3 926 3 885 3 885 3 844 3 844 3 803 3 803

Mätare

Nätstation

7 689

Shuntreaktor

Styr- och kontrollutrustning

Ställverk utan sekundärapparater

Annan ledning, områdeskoncession

Annan luftledning, linjekoncession

IT-system

Kabelskåp

Ledning med en spänning om 220 kV eller mer, med undantag för luftledning, 

Luftledning med en spänning om 220 kV eller mer, linjekoncession

Luftledning, områdeskoncession

Markarbeten och byggnader med anknytning till ett ledningsnät med en spänning om 220 

kV eller mer, linjekoncession

Markarbeten och byggnader, områdeskoncession

7 6077 771

Kapitalkostnad för perioden i 2018 års prisnivå 30 918

Andra markarbeten och byggnader, linjekoncession

Transformator

Summa kapitalkostnad halvår

Summa kapitalkostnad helår i 2018 års prisnivå 7 853

Varav kostnad för avskrivning

Varav kostnad för avkastning

15 197

15 722

Annan ledning, linjekoncession

2020 2021 2022 2023

Kapitalkostnad = avskrivning + avkastning
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Avdrag av företagets kapitalkostnad på grund av anläggningar som finansierats med statligt stöd 

Företaget har finansierat anläggningstillgångar med ett lån från staten. Ett avdrag ska därmed göras enligt 33 och 34 §§ intäktsramsförordningen.  

I tabellerna 2 h-e nedan redovisas prognostiserade uppgifter och beräkningar till grund för nivån av avdraget. 

Tabell 2h. Prognostiserade uppgifter till grund för beräkning av avdrag på företagets kapitalkostnad på grund av anläggningar som finansierats med statligt stöd  

 Investering/ 

utrangering 

Halvår för 

när 

investering/ 

utrangering 

görs 

Halvår för när 

investering/ 

utrangering tas 

i bruk 

Anläggningens 

år 2020 

(eftersom alla 

anläggningar 

planeras 

driftsättas 

2019 H2 skiljer 

inte 

anläggningens 

år mellan olika 

halvår under 

2020–2023) 

Anläggningens 

år 2021 

(eftersom alla 

anläggningar 

planeras 

driftsättas 

2019 H2 skiljer 

inte 

anläggningens 

år mellan olika 

halvår under 

2020–2023) 

Anläggningens 

år 2022 

(eftersom alla 

anläggningar 

planeras 

driftsättas 

2019 H2 

skiljer inte 

anläggningens 

år mellan olika 

halvår under 

2020–2023) 

Anläggningens 

år 2023 

(eftersom alla 

anläggningar 

planeras 

driftsättas 

2019 H2 

skiljer inte 

anläggningens 

år mellan olika 

halvår under 

2020–2023) 

Anläggnings-

kategori och 

ekonomisk 

avskrivningstid för 

anläggningarna 

inom parantes 

Nuanskaffnings-

värde i kr (2018 

års prisnivå) 

Lånebelopp i 

tkr (2018 års 

prisnivå) 

Nominell 

ränta före 

skatt för 

lånet (%) 

 

Investering 2019 H2 2019 H2 1 2 3 4 

Ställverk utan 

sekundärapparater 

(40 år) 

5 121 308 

  

 

Investering 2019 H2 2019 H2 1 2 3 4 

Luftledning med 

en spänning om 

220 kV eller mer, 

linjekoncession 

(60 år) 

154 153 

 

Investering 2019 H2 2019 H2 1 2 3 4 

Luftledning med 

en spänning om 

220 kV eller mer, 

linjekoncession 

(60 år) 

4 208 144 

Summering         9 483 605 3 778 2,33 
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Tabell 2e. Beräkning av avdrag för företagets kapitalkostnad på grund av anläggningar som finansierats med statligt stöd utifrån prognostiserade uppgifter i tabell 2h, redovisat i tkr och i 2018 

års prisnivå om inget annat anges 

Viktad ekonomisk 

avskrivningstid för 

anläggningarna (år) 

Real ränta 

före skatt för 

lånet (%), 

omvandlad 

med 

standard-

metoden och 

samma 

inflations-

parameter 

som i 

bedömningen 

av real 

kalkylränta 

före skatt för 

kapital-

kostnader 

Avdrag 

för av-

skriv-

ning 

2020 

Avdrag 

för av-

skriv-

ning 

2021 

Avdrag 

för av-

skriv-

ning 

2022 

Avdrag 

för av-

skriv-

ning 

2023 

Avdrag  

för  

avkastning  

2020, där 2,16% 

motsvarar real 

kalkylränta före 

skatt som 

används för att 

beräkna 

kapitalkostnader 

Avdrag  

för  

avkastning  

2021, där 2,16% 

motsvarar real 

kalkylränta före 

skatt som 

används för att 

beräkna 

kapitalkostnader 

Avdrag  

för  

avkastning  

2022, där 2,16% 

motsvarar real 

kalkylränta före 

skatt som 

används för att 

beräkna 

kapitalkostnader 

Avdrag  

för  

avkastning  

2023, där 2,16% 

motsvarar real 

kalkylränta före 

skatt som 

används för att 

beräkna 

kapitalkostnader 

Totalt 

avdrag 

för 

2020 

Totalt 

avdrag 

för 

2021 

Totalt 

avdrag 

för 

2022 

Totalt 

avdrag 

för 

2023 

Totalt 

avdrag 

för 

perioden 

2020–

2023 

49,2  

(((5121308/9483605)* 

40)+ 

((154153/9483605)* 

60)+ 

((4208144/9483605)* 

60)) 

0,59 

(((1+2,33%)/ 

(1+1,73%) 

)-1) 

77  

(3778/ 

49,2) 

77  

(3778/ 

49,2) 

77  

(3778/ 

49,2) 

77  

(3778/ 

49,2) 

59 

 (3778*(49,2-(1-

1))/49,2)*(2,16%-

0,59%)) 

58 

 (3778*(49,2-(2-

1))/49,2)*(2,16%-

0,59%)) 

57 

 (3778*(49,2-(3-

1))/49,2)*(2,16%-

0,59%)) 

56 

 (3778*(49,2-(4-

1))/49,2)*(2,16%-

0,59%)) 

136 

(77+ 

59) 

135 

(77+ 

58) 

134 

(77+ 

57) 

132 

(77+ 

56) 

537 

(136+ 

135+ 

134+ 

132) 
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Löpande kostnader 

De löpande kostnaderna delas in i påverkbara och opåverkbara kostnader.  

Företagets löpande påverkbara kostnader 

De påverkbara kostnaderna har beräknats med utgångspunkt i företagets rapporterade 

uppgifter i årsrapporterna för åren 2014–2017 och av företagets inrapporterade uppgifter. 

Dessa uppgifter har Ei räknat upp till 2018 års prisnivå för 

1 nätkoncessionshavare med områdeskoncession; faktorprisindex för lokalnät, 

delindex drift- och underhåll påverkbart, 

2 nätkoncessionshavare med regionledning; faktorprisindex regionnät, delindex drift- 

och underhåll påverkbart, 

3 ett transmissionsnätsföretag; faktorprisindex stamnät, delindex drift- och underhåll 

påverkbart. 

Därefter har avdrag gjorts för effektiviseringskrav. Företagets beräknade påverkbara 

kostnader framgår av tabell 3. Observera att om effektiviseringskravet är större än 

1 procent är kravet beräknat med fler än de två decimaler som visas i tabellen. 

  2
0
1
9
-
1
0
0
6
6
2
-
0
0
3
2
 
 
 
 
 
2
0
1
9
-
1
0
-
2
5



      BILAGA 1 13 (14)  

   

   

 

 

Tabell 3. Löpande påverkbara kostnader (tkr) 

 

  

2020 2021 2022 2023

RR7320 61 343 67 858 75 350 83 966

RR73120 0 0 0 0

RR73130 1 876 1 876 1 876 1 876

RR73140 0 0 0 0

RR73180 0 0 0 0

63 219 69 734 77 226 85 842

RR71120 0 0 0 0

RR71140 0 0 0 0

TN630450 / 

TN730401
-13 923 -13 923 -13 923 -13 923

TN630451 / 

TN730402
0 0 0 0

TN630100 / 

TN730150
-43 433 -49 948 -57 440 -66 056

-3 980 -3 980 -3 980 -3 980

TN630500 / 

TN730403
0 0 0 0

0 0 0 0

RR7324 -7 -7 -7 -7

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-61 343 -67 858 -75 350 -83 966

1 876 1 876 1 876 1 876

2019 2020 2021 2022 2023

0 0 0 0

0 0 0 0

3,92%

0 0 0 0

0 0 0 0

2020 2021 2022 2023

1 876 1 876 1 876 1 876

Effektiviseringskrav för tillsynsperioden 2020-2023: 1,00% 2020 2021 2022 2023

1 857 1 839 1 820 1 802

Kostnader som finns redovisade bland kostnader enligt 4 kap. 12§ EIFS 

2019:1 men som beaktas vid åldersbestämningen av investeringar i 

befintliga anläggningar

Kostnader för myndighetsavgifter

Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät

Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion 

Kostnader

Totala kostnader för transitering och inköp av kraft

Råvaror och förnödenheter

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Övriga rörelsekostnader

Summa Kostnader

Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader

Förändring av varulager

Aktiverat arbete för egen räkning

Kostnader för att täcka nätförluster, inköp

Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät

Totalsumma påverkbara kostnader för perioden 2020-2023

Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i 

Summa avgår

Påverkbara kostnader

Omvandlingsränta

Medelvärde 2020-2023 påverkbara

Ändring pga. företagets begäran samlat för perioden 2020-2023

Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav 2020-2023, totalt

1 876

Avbrottsersättning till kund, över 24 timmar

Avbrottsersättning till kund, högst 24 timmar

Kostnader för nätkapacitetsreserv

Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning 

7 318

Påverkbara löpande kostnader

Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen 

Utgående bokfört värde

7 504

Årets avskrivningar

Kostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen

Ändring pga. företagets begäran per år för 2020-2023

Påverkbara löpande kostnader före avdrag för effektiviseringskrav, för vart och ett av 

åren 2020-2023

0

2
0
1
9
-
1
0
0
6
6
2
-
0
0
3
2
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Företagets löpande opåverkbara kostnader 

De opåverkbara kostnaderna som har prognostiserats av företaget framgår av tabell 4 

nedan. Dessa kostnader ingår i sin helhet vid beräkningen av intäktsram. 

Tabell 4. Löpande opåverkbara kostnader (tkr) 

 

Beräknad intäktsram för tillsynsperioden 2020–2023 

Ei har beräknat företagets intäktsram till 326 217 tkr, se tabell 5 nedan.  

Tabell 5. Beräknad intäktsram 

 

Prognos opåverkbara kostnader 2020 2021 2022 2023

Kostnader för att täcka nätförluster, inköp 13 923 13 923 13 923 13 923

Kostnader för att täcka nätförluster, egen produktion 0 0 0 0

Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät 43 433 49 948 57 440 66 056

Kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät 3 980 3 980 3 980 3 980

Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning 0 0 0 0

Kostnader för myndighetsavgifter 7 7 7 7

Kostnader för nätkapacitetsreserv 0 0 0 0

Summa 61 343 67 858 75 350 83 966

Totalsumma för perioden 288 517

Tkr

30 918

-537

7 318

288 517

0

326 217Beräknad intäktsram

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader exklusive avdrag för anläggningar som finansierats genom statligt stöd

Avdrag för anläggningar som finansierats genom statligt stöd

Löpande kostnader

Påverkbara kostnader

Opåverkbara kostnader

Avbrottsersättning
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