
 

Konfidentiellt 

 
 
 
2025-01-23 
 
 

Energimarknadsinspektionen 

 

 

Bemötande på begäran om komplettering i ärende 2024-104032 avseende ny 40 
kV kraftledning mellan befintliga stationer i Sjulnäs och Hortlax, Piteå kommun, 
Norrbottens län 

Magnetfält 
Energimarknadsinspektionens begäran om komplettering: 

• I MKB avsnitt 5.5.3 anges att "Ledningen är placerad på behörigt avstånd från bostadshus." Vi 
önskar ett förtydligande av avståndet till närmaste bostadshus och sökt ledning. Vidare vill vi 
också att ni redovisar avstånd till närmaste skolor och förskolor och om dessa kan komma att 
påverkas av sökt ledning.   

PiteEnergi Elnäts bemötande: 

• Närmsta bostäder återfinns i Sjulnäs, där aktuell ledning ska ersätta två befintliga ledningar. 
Bostäderna ligger här ca 26 meter från planerad ledningssträcka. Det är beräknat att 
magnetfälten understiger 0,4 µT redan vid 5 meter.  
 
Det finns fyra skolor/förskolor inom 1 km från aktuell ledningssträckning (se tabell 1).  
Samtliga är på ett sådant avstånd att de inte bedöms påverkas av sökt ledning.  
 

Tabell 1 Skolor inom 1 km från aktuell ledningssträckning 

Sjulnässskolan Ca 380 m 

Svensbyskolan  Ca 390 m 

Norrbyskolan Ca 780 m 

Hortlaxskolan Ca 825 m 

 

Natur 
Energimarknadsinspektionens begäran om komplettering: 

• I samrådet har Piteå kommun nämnt att den invasiva arten jättebalsamin finns utmed 

planerad sträcka. Avser ni att vidta några skyddsåtgärder för att undvika spridning av 

jättebalsamin om den påträffas vid detaljprojektering? 
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PiteEnergi Elnäts bemötande: 

• Under genomförd naturvärdesinventering noterades inga invasiva främmande arter.  

• Jättebalsamin är listad i EU:s förteckning över invasiva arter och är även enligt artportalens 

risklista klassificerad som en art med mycket hög risk för invasivitet.  

• Om arten påträffas under detaljprojektering/i byggskede så kommer förekomsten utredas 

och en handlingsplan kommer tas fram. Möjliga åtgärder för att bekämpa arten kan 

exempelvis vara rotryckning. Bekämpning är det mest effektiva sättet för att undvika 

spridning. Bekämpning ska ske så snart plantorna kommer upp och innan blomning sker. 

Jättebalsamin blommar under juli till september månad.  

 

Energimarknadsinspektionens begäran om komplettering: 

• Ni har i er ansökan angett att NVO9- ett område med högt naturvärde (klass 2) kommer att 

påverkas av aktuell ledning. Ei vill att ni beskriver varför objektet inte kan undvikas. 

PiteEnergi Elnäts bemötande: 

• Objektet kommer undvikas påverkan. Här görs ett förtydligande;  

• I MKB figur 17 presenteras en kartbild som visar att ledningen passerar precis väster om NVO 

9. Den informationen är inte samstämmig med vad som anges i MKB tabell 8, att NVO 9 

kommer genomkorsas av ledningen. 

 

• Sammantaget kan det fastslås att NVO 9 inte kommer påverkas, då ledningen passerar 

utanför naturvärdesobjektets västra gräns. Effekterna och konsekvenserna för de 

förekommande arterna inom objekt bedöms därmed som obetydliga. 

Fågel 
Energimarknadsinspektionens begäran om komplettering: 

• Ni har i er ansökan angett att fågelavvisare ska sättas upp vid Lillpiteälven. Ei noterar att 
ledningen korsar två andra vattendrag och går igenom öppna områden där ni angett att det 
finns kollisionskänsliga arter såsom trana och sångsvan. Ei vill att ni beskriver hur ni gjort 
bedömningen att det bara är vid Lilpiteälven som fågelavvisare behövs 

PiteEnergi Elnäts bemötande: 

• Svensbyån är ett mindre vattendrag, som dessutom omges av skog. Ledningens passage över 
vattendraget berör inget område där sträckande fåglar gör inflygningar. Ingen fågelavvisare 
har därmed ansetts nödvändig. 

• Vid Rokån omges ledningen också av skog. Med ledningens höjd om maximalt 15 meter, så 
bedöms inte fågelavvisare heller vara nödvändig där. Dvs ledningens passage över Rokån 
bedöms inte vara ett område där fåglar flyger på låg höjd. 

• Vid Ledningen passage över Lillpiteälven, som är ett något större vattendrag än de övriga, 
kan inte uteslutas att det förekommer exempelvis rastande arter med sämre 
manöverförmåga, såsom gäss och svan som gör låga inflygningar från den fågelrika 
Svensbyfjärden in över det öppna jordbrukslandskapet på Storåkern i Sjulnäs, precis intill 
Lillpiteälven. En ytterligare anledning till att fågelavvisare här anses nödvändig är att 
Lillpiteälven har en mynning i Svensbyfjärden som präglas av mer öppen mark, och mer 

2
0
2
4
-
1
0
4
0
3
2
-
0
0
1
1
 
 
 
 
 
2
0
2
5
-
0
1
-
2
7



 

Konfidentiellt 

kontakt med fågellivet som förekommer i Svensbyfjärdens grunda och skyddade vikar, än 
övriga vattendrag.  

• Utöver förtydligandet av avvisare över vattendrag görs en förändrad bedömning beträffande 
fågelavvisare på övrig mark.Fågelavvisare kommer uppsättas utmed en ca 1 kilometer lång 
sträcka där ledningen passerar den öppna jordbruksmarken i Svensbyn, norr om väg 373. 
Detta då området på vår och sommar utgör område där fåglar med sämre manöverförmåga, 
såsom exempelvis gäss, trana och svan, rastar. Se figur 1 nedan. 

 
Figur 1. Grön linje avser del av ledningssträckning genom ett öppet jordbrukslandskap, norr om Svensbyn, där fågelavvisare 
kommer sättas upp. 

Energimarknadsinspektionens begäran om komplettering: 

• Ni har angett att fasavståndet på ledningen är som minst 1,35 m och då kan det enligt 
Naturvårdsverket finnas en risk för större fåglar att dö genom eldöd. Ni har inte beskrivit 
något i ansökan hur ni bedömer risken för eldöd utmed ledningen. Ei vill att ni beskriver 
detta. 

PiteEnergi Elnäts bemötande: 

• Utmed den sökta stäckningen har inga större rovfåglar såsom exempelvis slaguggla, 

lappuggla berguv och kungsörn kunnat konstateras förekomma som häckande. Det har heller 

inte inkommit några synpunkter på att ledningssträckan går inom områden där det kan 

finnas arter som medför en förhöjd risk för eldöd. Eldöd kan dock inte helt uteslutas utifrån 

aktuell lednings fasavstånd. Arter så som lappuggla och slaguggla är arter som under vissa år 

förväntas förekomma inom området där ledningen passerar. Utöver dessa arter bedöms 

även rovfåglar så som ormvråk och kråkfåglar såsom korp omges av förhöjd risk för eldöd. 

Sammantaget bedöms risken för eldöd vara förhöjd, men ingen fågelarts bevarandestatus 

anses riskeras att påverkas av den förhöjda risken. 
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Energimarknadsinspektionens begäran om komplettering: 

• I tjäderinventeringen nämns det rekommendationer från inventeraren, nämligen att undvika 

bullrande arbete minst 500 m ifrån den potentiella spelplatsen. Ni har i er ansökan inte 

angett att ni avser att följa den rekommendationen. Ei vill att ni beskriver varför ni bedömt 

att inte följa rekommendationen 

PiteEnergi Elnäts bemötande: 

• Aktuellt område återfinns ca 450 meter från aktuell sträckning.  

 

Anledningen till att inget skyddsavstånd rekommenderas till platsen är huvudsakligen att den 

befintliga skogen mellan planerad ledning och den misstänka spelplatsen utgör en över 400 

meter bred skyddsbarriär mot eventuella tjäderspel, därtill återfinns lokalen på en sådan 

höjd gentemot ledningen att bullrande arbete inte bedöms som störande. 

 

Tillsammans med den osäkerhet som finns där inget tjäderspel helt kunde säkerställas, samt 

att objektet återfinns nära utkanten av det rekommenderade skyddsavståndet och den 

undersökta platsen utgörs av en skoglig miljö som på Fagerberget och Vallsberget (gles 

tallskog i god kontinuitet) förekommer med hög frekvens, så bedöms inget skyddsavstånd 

behöva vidtas för arten i detta fall. 

Rennäring 
Energimarknadsinspektionens begäran om komplettering: 

• Ni har uppgett att ni inför och under byggfasen ska föra dialog med samebyarna. Kommer ni 
att föra samma dialog med samebyarna vid underhållsarbeten? 

 

PiteEnergi Elnäts bemötande: 

• Dialog med samebyarna kommer att föras innan och under byggfasen av den planerade 

ledningen och kommer att ske löpande genom telefonsamtal och/eller via mejl. Om 

samebyarna önskar genomförs möten på plats eller digitalt. Om samebyarna önskar 

fortsätter dialogen under driftsfasen för att informera och minska störningen vid 

underhållsåtgärder. 

Energimarknadsinspektionens begäran om komplettering: 

• Ledningen passerar en flyttled på två olika ställen. Ni behöver beskriva om/hur ledningen 
påverkar möjligheterna för samebyarna att nyttja flyttleden samt om några skyddsåtgärder 
är aktuella, alternativt varför det inte är aktuellt med några skyddsåtgärder. 

 

PiteEnergi Elnäts bemötande: 

• Den planerade ledningen passerar en av Östra Kikkejaure samebys flyttleder på två ställen; söder 

om station Sjulnäs och norr om Högberget. Området söder om station Sjulnäs ingår nu inom 

samebyn Semisjaur-Njargs betesområden och bedöms därmed inte utgöra en flyttled som nyttjas 

för Östra Kikkejaure. Flyttleden som korsas av den planerade ledningen norr om Högberget 

nyttjas om samebyn under vinterbetessäsongen betar med renarna på Fagersberget, norr om 
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ledningen. Flyttleden nyttjas i så fall under två tillfällen under vinterbetessäsongen. Aktuell 

skyddsåtgärd blir att föra dialog med samebyn kring när nyttjande av flyttleden ska ske och 

behov av eventuella ytterligare skyddsåtgärder för att det fortsatt ska vara möjligt. 

 

Energimarknadsinspektionens begäran om komplettering: 

Ni har uppgett att ledningen passerar genom ett riksintresseområde för rennäring som utgörs av en 
svår passage. Ni behöver förtydliga hur den berörda samebyn använder området och om ni kommer 
att vidta några åtgärder under byggnation och drift för att minska eventuell påverkan, alternativt 
varför det inte är aktuellt att vidta några åtgärder. 
 

PiteEnergi Elnäts bemötande: 

• Inga kärnområden eller flyttleder av riksintresse återfinns inom den planerade 

ledningssträckningen. Söder om station Sjulnäs passerar ledningen genom utkanten av en 

svår passage och strategisk plats för Semisjaur-Njarg och Östa Kikkejaure, som ingår i 

Sametingets planeringsskikt för riksintresseområdena. Skiktet är en ytbildning och 

sammanslagning av objekt av riksintresse och redovisar myndighetens syn på vilka 

markområden som bör betraktas som varande av riksintresse. Området för den svåra 

passagen nyttjas i dagsläget av Semisjaur-Njarg. Semisjaur-Njarg har meddelat under 

samrådet och uppföljande samtal att de inte har några invändningar kring ledningen då det 

endast berör en liten del av samebyns mark. Området som berörs av planerad ledning utgör 

en liten del av riksintresset. Området är idag även präglat av andra 

markanvändningsintressen, så som jordbruk och bebyggelse, till den grad att det inte 

bedöms finnas förutsättningar för samebyn att bruka marken i området. Påverkan på 

områden som utgör riksintresse för rennäringen bedöms därmed inte påtagligt försvara 

rennäringens bedrivande. 

Energimarknadsinspektionens begäran om komplettering: 

• Ni skriver att det kan bli aktuellt med anläggning när renarna befinner sig i närområdet 

(under perioden november-mars) men att ni ska försöka undvika detta genom dialog med 

samebyarna. Om anläggningsarbete ändå kommer att ske under ovanstående period, beskriv 

vilka skyddsåtgärder ni i så fall kommer att vidta, eller varför det inte är aktuellt att vidta 

några åtgärder. 

PiteEnergi Elnäts bemötande: 

• Genom dialog med samebyarna inför byggstart och under byggskedet kan störning för 
renskötseln och påverkan på renbetesmark minimeras. Dialog kan exempelvis ske kring 
upplagsytor, bygg- och tillfartsvägar, byggtrafik samt kring eventuella störande arbeten 
under den tid som samebyn nyttjar området. Förutsättningar såsom årstid, väder och 
snöläge är avgörande för samebyarnas nyttjande av området. Beroende på vilka 
entreprenadarbeten som pågår och samebyarnas eventuella behov av nyttjande av området 
kan det i dialogen med samebyarna fastställas om ytterligare skyddsåtgärder blir aktuella. 

Vid bemötandet avseende rennäringen har Bilaga 1 PM Förutsättningar rennäring Sjulnäs-Hortlax 
används som underlag.  
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             ……………………………………………… 

 

 

Med vänliga hälsningar 

PiteEnergi Elnät AB 

Jörgen Andersson-Strand 

 

Bilagor 

Bilaga 1 PM Förutsättningar rennäring Sjulnäs-Hortlax 
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